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JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
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PR.OIECT DE IIOTAN.AN.rc,
privind aprobarea documentaliei tehnice ;i a variantei optime cu indicatorii tehnico economici pentru
obiectivul de investilii,, Alimentare cu energie electricd municipiul Motru, str. Molidului nr. 24, jud.

Gorj pentru LC 5 I 90093 3 (Aut obazd, autobuze)"ce fac obiectul proiectului
Mobilitate urband Durabild in municipiul Motru - obiectul 2- infiinfare attobazd

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN
Avdnd in vedere:

- Contractul nr. 7600003038123.05.2022 de elaborare studiu de solulie pentru ,,Alimentare cu
energie electrici Municipiul Motru, str. Molidului nr. 24, jud. Gorj pentru LC 51900933
(Autobaz5 autobuze);

- Documentalia tehnicd elaboratd inbaza contractului, insolitd de avizul CTE nr. 8032128.09.2022;
- Prevederile Legii nr.273129.06.2006 - privind finantele publice locale, cu modificSrile gi

completirile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 129, alin. I din O.U.G . nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile gi

completdri le ulterioare;
- Referatul de aprobare;
- Raportul de specialitate intocmit de Serviciu UATIADC;

In temeiul prevederilor art. 136 alin (1) din O.U.G. nr.5712019- privind Codul
administrativ, cu modificirile qi completlrile ulterioare,

PROPUNE:

Art.l. Se aprobd documentatia tehnicd pentru obiectivul de investifii,, Alimentare cu energie
electricd municipiul Motru, str. Molidului nr. 24, }ud. Gorj pentru LC 51900933(Autobazd
autobuze)"ce fac obiectul proiectului Mobilitate urban[ DurabilS in Municipiul Motru - obiectul 2-
tnfiinlare autobazd , cu urmdtorii indicatori tehnico economici:

Varianta I

Valori exclusiv TVA
Total general 216.857,11lei
Din care C+M 145.685,79lei

Durata de realizare a investitiei (proiectare qi execufie) - 6 luni, din care pentru execulie 3

Valoarea totald a investiliei
Valori inclusiv TVA

Total general
Din care C+M

Sau
Varianta 2

Valoarea totald a investiliei
Valori inclusiv TVA

Total general
Din care C+M

258.059,96lei
173.366,09Lei

218.368,18lei
160.487,97 lei

luni

Valori exclusiv TVA
Total general 201.200,931ei
Din care C+M 145.703,841ei

Durata de realizare a investifiei (proiectare qi execufie) - 6 luni, din care pentru execulie 3
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Art.2. Prevederile hotlrf,rii vor fi duse la indeplinire de Serviciiile de specialitate din cadrul
Primlriei Municipiului Motru .

Art.3. Hotlrirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu(iei Prefectului qi

Serviciilor CSPLPPM si UATIADC din cadrul Primiriei Municipiului Motru
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REFERAT DE APROBARE,

privind aprobarea documentatiei tehnice $i a variantei optime cu indicatorii
tehnico economici pentru obiectivul de investilie "Alimentare cu energie electric6

municipiul Motru, str. Moliduluiw.24,jud. Gorj pentru LC 51900933 (Autobazd

autobuze)"

in vederea stabilirii solutiei de alimentare a autobazei ce face obiectul proiectului
Mobilitate Urbani Durabili in municipiul Motru

- obiectul2 - tnfiinfare autobazi

inbaza prevederilor art.136 alin.1 gi alin.8 din Codul administrativ aprobat
prin O.U.G. nr.5712019, inaintez Consiliului Local Motru, Proiectul de hotdrdre
privind aprobarea documentaliei tehnice qi a variantei optime cu indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investi{ii ,rAlimentare cu energie
electrici municipiul Motru, str. Molidului nr. 24, jud. Gorj pentru LC
5 1 900933 (Autobaz5 autobu za)", pentru urm[toarele considerente :

- Contractul nr. 7600003038 din 23.05.2022 inregistrat la UAT municipiul
Motru cu rc.25606169113.07.2022 de elaborare studiu de solutie pentru
"Alimentare cu energie electricl municipiul Motru, str. Molidului nr 24,jud. Gorj
pentru LC 51900933 (Autobazi autobuze) " ;

- Documentatia tehnicd elaboratl in baza contractului, insolitl de avizul
CTE nr. 8032128.09.2022 gi transmisl de Distributie Energie Oltenia SA prin
adresa nr. 55456128.09.2022 inregistrati Ia UAT Municipiul Motru cu nr. 33942
din 30.09.2022;

- Raportul de specialitate intocmit de Sulugiu Nicoleta Cristina.

in conformitate cu art.196 alin.l lit. a din O.U.G. nr. 57 /20L9 privind
Codul Administratiu supun atenliei Consiliului Local dezbaterea gi aprobarea
Proiectului de hotarire in forma prezentati.
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RAPORT DE SPECIALITATE

AvAnd in vedere:

-REFERATUL DE APROBARE privind acordul Consiliului Local Motru pentru
aprobarea documenta{iei tehnice qi a variantei optime cu indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investi{ii "Alimentare cu energie electrici
municipiul Motru, str. Molidului nr.24, jud. Gorj pentru LC 51900933 (Autobazd
autobuze)" in vederea stabilirii soluliei de alimentare a autobazei ce face obiectul
proiectului Mobilitate Urband Durabild in municipiul Motru - obiectul 2 -

Infiinlare autobazd;
-Contractul nr. 7600003038 din 23.05.2022 iwegistrat la UAT municipiul Motru
cu rc. 25606169/13.07.2022 de elaborare studiu de solutie pentru "Alimentare cu
energie electricd municipiul Motru, str. Molidului nr 24, jud. Gorj pentru LC
5 1900933 ( Autobazd autobuze)";
-Documentatia tehnicd elaborat6 in baza contractului, insotiti de avizul CTE nr.
8032128.09.2022 qi transmisd de Distributie Energie Oltenia SA prin adresa nr.
55456128.09.2022 inregistrat6 la UAT Municipiul Motru cu nr. 33942 din
30.09.2022;

Documentalia tehnicd propune dou6 variante privind alimentarea cu energie
electricd a viitoarei autobaze , cu urmdtorii indicatori tehnico-economici :

Valoarea totali a investiliei

Varianta I

Durata de realizare a investiliei (proiectare gi executie) - 6 luni, din care
pentru executie 3 luni

258.059,96lei
173.366,09lei

216.857,1I lei
145.685,79 lei

privind aprobarea documenta{iei tehnice gi a variantei optime cu indicatorii

tehnico- economici pentru obiectivul de investilii "Alimentare cu energie electricd

municipiul Motru, str. Molidului nr,24, jud. Gorj pentru LC 51900933 (Autobazd

autobuze)"

in vederea stabilirii solu(iei de alimentare a autobazei ce face obiectul proiectului
Mobilitate UrbansrDr^rabill in 

ffii;;X'J, 
Motru

Valori inclusiv TVA
Total general
Din care C+M

Valori exclusiv TVA
Total genaral
Din care C+M

W



Varianta 2

Valori inclusiv TVA
Total general
Din care C+M

Valori exclusiv TVA
Total general
Din care C+M

201.200,93lei
145 .703,84 lei

Proiectantul recomandii
fin6nd cont de avantajele si dezavantajele variantelor analizate, de

amplasarea in teren a instalatiilor existente si proiectate, de caile de comunicatie
existente si situatia juridica a terenurilor din zona analizata, propunem spre
avizarea CTE variantele I si 2 si recomandam alegerea variantei 2, optima din
punct de vedere financiar.

Distribulie Energie Oltenia SA ne informeazi prin adresa mai sus

menfionatd c6, in conformitate cu Ordinul ANRE nr.59/02.08.2013, art.18, alin 5,
utilizatorul trebuie se opteze pentru una dintre solulii qi sd igi exprime opfiunea in
scris intr-un interval de maximum doud luni de la comunicarea de cdtre operatorul
de re{ea a studiului de solu{ie avizat. in cazul nerespectdrii termenului previzut la
alin.5 se considerd cd solufiile de racordare previzute in studiul de solu[ie igi
inceteazd valabilitatea, iar cererea de racordare se claseazi.

Fati de cele relatate, vd rug6m s6, analizali qi sd hotardfi aprobarea variantei
optime gi indicatorii tehnico-economici a lucrErilor care fac obiectul studiului de
solu{ie pentru alimentarea cu energie electricd a autobazei.

Serviciul UAT(ADC,
Compartimy't Investilii,

ing. Sulugiu icoleta Cristina

218.368,18lei
160.487,97 lei

Durata de realizare a investiliei (proiectare gi execufie) - 6 luni, din care pentru
execulie 3 luni.
variante avizate favorabil de comisia tehnico-economici zona Tg.Jiu din cadrul
Distribulie Energie Oltenia SA, prin avizul CTE nr. 8032 dit28.09.2022, anexatla
prezentul.
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COMISIA TEHNICO.ECONOMICA ZONA TG JIU *1

AVIZ CTE
Nr. 8032/data 28.09.2022

PRJ[4rIR I

Comisia Tehnico-Economica COMISLA TEHNICO-ECONOMICA ZONA TC
Distributie Energie Oltenia S.A., in sedinta din 28.09.2022, a examinat lucrarea:
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA MI.]NICTPruL MOTRU, LOC. M

rnu
OTRU,

MOLIDWI, NR. 24,JUD. GORJ PENTRU LC 51900933 (AUTOBAZA AUTOBUZE)
,620005244t

Sursa de finantare:
Faza lucrare: SS
Nr. lucrare: 5825
Elaborata de: ELPROCONS ELECTRIC SRL
Beneficiar: Distributie Energie Oltenia S.A.

l. Categoria de importanta a constructiei: Constnrctii de importanta redusa

2. In urma examinarii documentatiei, a referatelor de specialitate si a avizelor ce insotesc lucrarea
se constata urmatoarele:
Valoarea lucrarii:

Vnriente I

216.857,1I lei (fara TVA)
din care:
- C+M: 145.685,79 lei (fara TVA)
- Lucrari tarif racordare

33.354,44-lei (fara TVA),
din care:
- C+M: 10.821,95 lei (fara TVA),

- Lucrari fonduri beneficiar
170.094,94 lei (fara TVA),

din care:
- C+M: 134.863,84 lei (fara TVA),

Yerientt )

201.200,93 lei (fara TVA)
din care:
- C+M: 145.703,84 lei (fara TVA)
- Lucraritarifracordare

17.698,26 lei (fara TVA),
din care:
- C+M: 10.840,00 lei (fara TVA),

- Lucrari fonduri beneficiar
183.502,67 lei (fara TVA),

din care:

Aviz CTE pentru SS : 8032/28.09.2022

Distributie Energie Oltenia
societate administrata in sistem
dualist
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C+M: 134.863,84 lei (fara TVA),

Durata realizare - varianta 1: 3
Durata realizare - vananta2; 3

Indicatori de eficienta economica

Indicatori de proiect

Lucrarea cuprinde:

Varianta I

Pentru alimentarea cu energie electrica a locului de consum Autobaza Autobuze## din
municipiul Motru, str. Molidului, nr. 24, judetul Gorj, se vor proiecta si realiza
urmatoarele instalatii:
-#Se echipeaza circuitul de rezerva nr. 2(plecarea2) in TDRI aferent PTCZ 2010,4kV,
400kVA nr.27 Motru, cu 3 bucati MPR 400A;
-#Langa cladirea PTCZ nr.27 Motru, in coltul spre intersectia strazilor Molidr,rlui cu
Macului se amplaseaza o frida de distributie si contorizare stradala de tip FDCS- lT
pentru un consumator tifazat, montaj semidirect, echipata cu USOL 630A reglabil, [r:400A,
IrH00A, TC 400/5A, conform schema electrica monofilara din plansa PL09 si specificatie
tehnica a DEO SA nr. 637 , rev. 3/01.04.2020;
-#se monteaza cablu electric de tip CYY 4x240mmp(LES 0,4kV), in lungime de circa 5m,
intre TDRI # circuit 2 si firida de distributie si contbrizare FDCS-lT;
-#intre firida FDCS-lT in montaj semidirect proiectata si tabloul electric general al
abonatului(TEc) se monteaza coloana de abonat conform proiectului instalatiei de
utilizare, formata din 2 cabluri electrice de tip CYABY 3x240+120mmp, in lungime de circa
l60m;
-#pentru pozarea cablurilor este necesara efectuarea de spargeri deschise al strazii
si trotuarelor aferente strazilor Molidului si Marului in lungime de circa 20m; cablurile
se va proteja in teava PVC-G l60mm pe toata lungimea carosabila a traseului(la
subtraversarea strazilor) :

-#se aduce terenul afectat de lucrari la forma initiala, se refac de pavaje afectate
de spargeri, se efectueaza inscriptionarile;
-#se executa probe, verificari si incercari si activitatile conexe necesare(foto,
topo+GIS).

Prezentul studiu de solutie nu include lucrarile in instalatia de utilizare 0,4kV a
locului de consum, aceasta face parte din proiectul instalatiei interioare realizat de
utilizator cu firme atestate/autoizate.

Amplasarea in teren este prezentata in planul de situatie PL03 realizat in coordonate
STEREO 70. Schema electrica monofilara a instalatiilor proiectate este cea prezentata in
plansa PL07 iar schema electrica de incadrare in RED 20kV este prezentata in plansa PL05.
lncarcarea maxima a transformatorului inPTCZz0/O,4kY,400kVA nr.27 Motru devine in
situatia proiectata 78,8Yo, tinandu-se cont de prevedOrile PE 13212003 privind coeficientul
de simultaneitate la incarcari pe mai multe plecari din postul de transformare. In acest
conditii nu sunt necesare lucrari de intarire retea in amonte de punctul de racordare prin

Aviz CTE pentru SS : 8032/28.09.2022

,00 luni
,00 luni

Distributie Energie Oltenia
societate administrata in sistem
dualist
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amp I i fi carea transformatorului 20 I 0,4kV, 400kVA ex istent.

Delimitarea instalatiilor serealizeaza la 0,4kV, in FDCS-lT proiectata in montaj
semidirect, la papucii cablurilor de tip CYABY 3x240+l20mmp de plecare spre tabloul
electric general(TEG) de abonat(autobaza).

#Masurarea energiei elecffice se realizeaza cu contor electronic trifazat, in montaj
semidirect, in FDCS-lT proiectata, cu reductori 400/5A, clasa 0,5. Dimensiunile FDCS-lT
vor permite montarea contorului elecffonic tifazat avand dimensiunile de 39x22x I I cm
(lxHxl) si vor permite accesul la citirea contorului.
Grupul de masura este proprietatea Distributie Energie Oltenia S.A.
Contorul se va securiza conform Politicii Tehnice nr. 10/2018, rev. 8 # Masurarea energiei
electrice a Distributie Energie Oltenia S.A.

Lucrari finantate din tarif de racordare
Se vor proiecta si executa urmatoarele lucrari:
-#Se echipeaza circuitul de rezerva nr. 2(plecarea2) in TDRI aferent PTCZ 2010,4kY,
400kVA nr.27 Motru, cu 3 bucati MPR 4004;
-#Langa cladirea PTCZnr.27 Motru, in coltul spre intersectia strazilor Molidului cu
Macului se amplaseaza o firida de distributie si contorizare stradala de tip FDCS-17
pentru un consumator tifazat, montaj semidirect, echipata cu USOL 630A reglabil, IF400A,
L1--400A, TC 400/5A, conform schema electrica monofilara din plansa PL09 si specificatie
tehnica a DEO SA nr. 637, rev.3101.04.2020;
-#se monteaza cablu electric de tip CYY 4x240mmp(LES 0,4kV), in lungime de circa 5m,
intre TDRI # circuit 2 si firida de distributie si contorizare FDCS- lT;
-#se aduce terenul afectat de lucrari la forma initiala, se refac de pavaje afectate
de spargeri, se efectueaza inscriptionarile;
-#se executa probe, verificari si incercari si activitatile conexe necesare(foto,
topo+GIS).

Lucrari de intarire retea.
Nu este caztil.

Lucrari finantate din fonduri beneficiar
Se vor proiecta si executa urmatoarele lucrari:
-#intre firida FDCS-lT in montaj semidirect proiectata pe taxa de raxordare si
tabloul electric general al abonatului(TEc) se monteaza coloana de abonat conform
proiectului instalatiei de utilizare, formata din 2 cabluri electrice de tip CYABY 3x240+
l20mmp, in lungime de circa l60m ;
-#pentru pozarea cablurilor este necesara efectuarea.de spargeri deschise al strazii
si trotuarelor aferente strazilor Molidului si Marului in lungime de circa 20m; cablurile
se va proteja in teava PVC-G 160mm pe toata lungimea carosabila a traseului(la
subtraversarea strazilor);
-#se aduce terenul afectat de lucrari la forma initiala, se refac de pavaje afectate
de spargeri, se efectueaza inscriptionarile;
-#se executa probe, verificari si incercari si activitatile conexe necesare(foto,
topo+GIS).

Varianta 2

Pentru alimentarea cu energie electrica a locului de consum Autobaza Autobuze## din
municipiul Motru, str. Molidului, nr. 24, judetul Gotj, se vor proiecta si realiza
urmatoarele instalatii :

-#se extind barele 0,4kV aferente TDRI dinPTCZz0l0,4kV,400kVA nr.27 Motru, in

Aviz CTE pentru SS : 8032/28.09.2022
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sectiunea 3 a acestuia, conform schema electrica monofilara din plansa PL08;
-#se echipeazabarele cu 4 plecari de tip SIST 401(4004.);
-#pe barele 0,4kV, inainte de circuitele l2 si 13 se monteaza reductori de masura de
curent 400/5A, clasa 0,5, montaj bara Aluminiu;
-#se echipeaza circuitele l2 si l3 cu MPR 2504, corespunzator puterii solicitate de
consumator;
-#se monteaza coloana abonatului, dimensionata conform proiectului instalatiei de
utilizare cu 2 cabluri electrice de tip CYABYY 3x240+120ffimp, in lungime de circa 160m, de
la SIST 401 aferente circuitelor 12 si 13 pana la TEG de abonat ;
-#pentru pozarea cablurilor electrice este necesara efectuarea de spargeri deschise
al strazii si trotuarelor aferente strazilor Molidului si Marului in lungime de circa 20m;
cablurile se va proteja in teava PVC-G l60mm pe toata lungimea carosabila a traseului(la
subtraversarea strazilor);
-#pentru masurarea energiei electrice, se monteaza pe peretele exterior aIPTCZ nr.
27 Motru o cutie de tip BMPT, din policarbonat, unde se va monta contorul electronic
tifazat in montaj simidirect, utilizand TC 340/5A si cabluri de circuite secnndare de tip
MFY 2,5mmp, in lungime de traseu de circa 3m; cablurile de circuite secundare se vor monta
in teava de PVC sau tip copex intre TDRI si cutia de tip BMPT, amplasata aparent pe zidul
PTCZ nr.27 Motru, pe spatiul liber din coltul spre intersectia strazilor Macului si
Molidului;
-#se aduce terenul afectat de lucrari la forma initiala, se refac de pavaje afectate
de spargeri, se efectueaza inscriptionarile;
-#se executa probe, verificari si incercari si activitatile conexe necesare(foto,
topo+GIS).

Prezentul studiu de solutie nu include lucrarile in instalatia de utilizare 0,4kV a
locului de consum, aceasta face parte din proiectul inStalatiei interioare realizat de
utilizator cu firme atestate/autorizate.

Amplasarea in teren este prezentata in planul de situatie PL04 realizat in coordonate
STEREO 70. Schema electrica monofilara a instalatiilor proiectate este cea prezentata in
plansa PL08 iar schema elecffica de incadrare in RED 20kV este prezentata in plansa PL05.
Incarcarea maxima a transformatorului inPTCZ20l0,4kV,400kVA m,27 Motru devine in
sinratia proiectata 78,8yo, tinandu-se cont de prevederile PE 13212003 privind coeficientul
de simultaneitate la incarcari pe mai multe plecari din postul de transformare. In acest
conditii nu sunt necesare lucrari de intarire retea in amonte de punctul de racordare prin
ampli fi carea transformatorului 20 / 0,4kY, 400kVA exi stent.

Delimitarea instalatiilor se realizeaza la 0,4kV, in TDRI aferent PTCZ2010,4kV nr.27
Motru, la papucii cablurilor de tip CYABY 3x240+l20mmp de plecare spre TEG autobaza,
alimentate din circuitele I I si 12.

#Masurarea energiei electrice se realizeaza cu contor electronic lrifazat, in rnontaj
semidirect, amplasat in cutia de tip BMPT din policarbonat, proiectata pe zidul exterior
aIPTCZ nr.27 Motru, cu reductori 400/5A, clasa 0,5. Dimensiunile cutiei din
policarbonat vor permite montarea contorului electronic tifazat avand dimensiunile de
39x22xllcm (lxHxl-) si vor permite accesul la Oitirea contorului.
Grupul de masura este proprietatea Distributie Energie Oltenia S.A.
Contorul se va securiza conform Politicii Tehnice nr. l0/2018, rev. 8 # Masurarea energiei
electrice a Distributie Energie Oltenia S.A.

Lucrari finantate din tarif de racordare
Se vor proiecta si executa urmatoarele lucrari:
-#se extind barele 0,4kV aferente TDRI din PTCZ 20/0,4kV,400kVA nr.27 Motru, in
sectiunea 3 a acestuia, conform schema electrica monofilara din plansa PL08;

Aviz CTE pentru SS : 8032/28.09.2022
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-#se echipeazabarele cu 4 plecari de tip SIST 401(400,4.);
-#pe barele 0,4kV, inainte de circuitele 12 si l3 se monteaza reductori de masura de
curent 400/5A, clasa 0,5, montaj bara Aluminiu;
-#se echipeaza circuitele l2 si 13 cu MPR 250A, corespunzator puterii solicitate de
consumator;
-#pentru masurarea energiei electrice, se monteaza pe peretele exterior al PTCZ nr.
27 Motnr o cutie de tip BMPT, din policarbonat, unde se va monta contorul electronic
tifazat in montaj simidirect, utilizand TC 340/54 si cabluri de circuite secundare de tip
MFY 2,5mmp, in lungime de traseu de circa 3m; cablurile de circuite secundare se vor monta
in teava de PVC sau tip copex intre TDRI si cutia de tip BMPT, amplasata aparent pe zidul
PTCZ nr.27 Motru, pe spatiul liber din coltul spre intersectia strazilor Macului si
Molidului;
-#se aduce terenul afectat de lucrari la forma initiala, se refac de pavaje afeotate
de spargeri, se efectueaza inscriptionarile;
-#se executa probe, verificari si incercari si activitatile conexe necesare(foto,
topo+GIS).

Lucrari de intarire retea.
Nu este cazul.

Lucrari finantate din fonduri beneficiar
Se vor proiecta si executa urmatoarele lucrari:
-#se monteaza coloana abonatului, dimensionata conform proiectului instalatiei de
utilizare cu 2 cabluri electrice de tip CYABYY 3x240+120ffiffip, in lungime de circa 160m, de
la SIST 401 aferente circuitelor 12 si 13 pana la TEG de abonat ;

-#pentru pozarea cablurilor electrice este necesara efectuarea de spargeri deschise
al strazii si trotuarelor aferente strazilor Molidului si Marului in lungime de circa 20m;
cablurile se va proteja in teava PVC-G l60mm pe toata lungimea carosabila a traseului(la
subtraversarea strazilor);
-#se aduce terenul afectat de lucrari la forma initiala, se refac de pavaje afectate
de spargeri, se efectueaza inscriptionarile;
-#se executa probe, verificari si incercari si activitatile conexe necesare(foto,
topo+GIS).
-#se aduce terenul afectat de lucrari la forma initiala, se refac de pavaje afectate
de spargeri, se efectueaza inscriptionarile;
-#se executa probe, verificari si incercari si activitatile conexe necesare(foto,
topo+GIS).

3. In urma constatarilor de mai sus si a discutiilor purtate in cadrul sedintei, Comisia Tehnico-
Economica COMISLA TEHNICO-ECONOMICA ZONA TG JIU a Distributie Energie Oltenia
S.A.

Avtzearza FAVORABIL lucrarea mentionata,
in variantele I si 2

cu urmatoarele concluzii :

si precizari:

Prezentul aviz nu exotereazaproiectantul de responsabilitati privind corectitudinea solutiilor,
exactitatea calculelor, corectitudinea devizelor si privind includerea in DTE a tuturor
avizelacorduri/autorizatiilor necesare executarii legale a obiectivului de investitii precum si
pentru exploatarea acestuia netulburata de terti.

Aviz CTE pentru SS : 8032/28.09.2022

Distributie Energie Oltenia
societate administrata in sistem
dualist

Pagina Nr. 5 din 6

Str. Calea Severinului, Nr. 97, parter, et. 2,3, 4 Craiova, Jud. Dolj, Romdnia
Fax: +40 251 215 004 | www.distributieoltenia.ro
Cod unic de inregistrare; RO 1,1491 102 | Nr. de inregistrare: J16ll48l2O02



PRESEDINTE C.T.E.

RADU IOAN
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